
Beňadovo, Obecný úrad, kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 1,72 1,72 1,72 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,039 0,039 0,039 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l 0,024 0,024 0,024 0,500 1 0
Farba mgPt/l 4,2 4,2 4,2 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l 0,60 0,60 0,60 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,34 7,34 7,34 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,4 12,4 12,4 12,0 1 1
zákal FNU 0,41 0,41 0,41 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 5,83 5,83 5,83 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,06 0,06 0,06 0,30 1 0

Bobrov, Potraviny Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 18 18 18 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 8 8 8 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
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Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,70 4,70 4,70 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 4,3 4,3 4,3 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,05 8,05 8,05 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,3 12,3 12,3 12,0 1 1
zákal FNU 0,47 0,47 0,47 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,055 0,055 0,055 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 30,5 30,5 30,5 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,05 0,05 0,05 0,30 1 0

Bobrov, ZŠ s MŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,38 4,38 4,38 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 4,3 4,3 4,3 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,02 8,02 8,02 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,3 13,3 13,3 12,0 1 1
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zákal FNU 0,53 0,53 0,53 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,079 0,079 0,079 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 27,1 27,1 27,1 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,03 0,03 0,03 0,30 1 0

Breza, Obecný úrad - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 5 5 5 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 2,26 2,26 2,26 50,00 1 0
Dusitany mg/l 0,009 0,009 0,009 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,010 0,010 0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,7 1,7 1,7 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,67 7,67 7,67 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,4 13,4 13,4 12,0 1 1
zákal FNU 0,62 0,62 0,62 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,010 0,010 0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 32,7 32,7 32,7 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,13 0,13 0,13 0,30 1 0

Breza, ZŠ s MŠ - kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 5,36 5,36 5,36 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,010 0,010 0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l 0,016 0,016 0,016 0,500 1 0
Farba mgPt/l <0,5 <0,5 <0,5 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,84 7,84 7,84 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 11,3 11,3 11,3 12,0 1 0
zákal FNU 0,39 0,39 0,39 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,012 0,012 0,012 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 29,9 29,9 29,9 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,05 0,05 0,05 0,30 1 0

Hruštín, Črchľa 138/2  Potraviny Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

acetochlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desisopropyl-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
bentazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
clopyralid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
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chloridazón-metyl-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón-desmetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
pethoxamid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prochloraz ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
protiokonazol ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
quinmerac ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
simazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
tetrachlóretén a trichlóretén ug/l <2,0 <2,0 <2,0 10,0 1 0
chloroform mg/l <0,002 <0,002 <0,002 1 0
benzo(a)pyrén ug/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0100 1 0
brómdichlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
dibrómchlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
hexachlórbenzén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
ametrín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
fenuron ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
hexazinón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
chlórmekvát ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
metolachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
oxadixyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
propazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
Kyselina chlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina brómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dibrómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyseliny halooctové µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina trichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 43 43 43 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 20 20 20 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
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Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 2,85 2,85 2,85 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
fluoridy mg/l <0,050 <0,050 <0,050 1,50 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,017 0,017 0,017 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 3,7 3,7 3,7 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
chloridy mg/l <2,00 <2,00 <2,00 250 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,07 8,07 8,07 6,50 9,50 1 0
sírany mg/l 9,13 9,13 9,13 250 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,3 13,3 13,3 12,0 1 1
Teplota vzduchu °C 7,3 7,3 7,3 1 0
zákal FNU 0,49 0,49 0,49 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,014 0,014 0,014 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 15,20 15,20 15,20 125,0 1 0
horčík mg/l 7,78 7,78 7,78 30,0 1 0
Vápnik mg/l 31,8 31,8 31,8 30,0 1 0
Vápnik a horčík mmol/l 1,11 1,11 1,11 1,10 5,00 1 0
Voľný chlór mg/l 0,05 0,05 0,05 0,30 1 0
trihalometany spolu ug/l <0,002 <0,002 <0,002 100,000 1 0
antimón ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
arzén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
draslík mg/l 0,7 0,7 0,7 1,0 10,0 1 1
bór mg/l <0,01 <0,01 <0,01 2 1 0
bromičnany ug/l <2,5 <2,5 <2,5 10,0 1 0
chlorečnany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,25 1 0
chróm ug/l <1,000 <1,000 <1,000 50,000 1 0
kadmium ug/l <0,300 <0,300 <0,300 5,000 1 0
kyanidy ug/l <5,000 <5,000 <5,000 50,000 1 0
meď mg/l <0,020 <0,020 <0,020 2,000 1 0
nikel ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
olovo ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
ortuť ug/l <0,20 <0,20 <0,20 1,00 1 0
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selén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
benzén ug/l <0,25 <0,25 <0,25 1,00 1 0
chlórbenzén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
dichlórbenzény ug/l <0,025 <0,025 <0,025 0,300 1 0
1,2 dichloretán ug/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Celkový organický uhlík mg/l 1,54 1,54 1,54 3,00 1 0
pesticídy spolu ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,50 1 0
simazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
propazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prometryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
PAU ug/l <0,0300 <0,0300 <0,0300 0,1000 1 0
lindan ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
metoxychlór ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
benzo(b)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(k)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(g,h,i)perylén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
tetrachlóretén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 40,00 1 0
trichlóretén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
bromoform ug/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
chloritany mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,250 1 0
aldrin ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1 0
heptachlór uq/l <0,0100 <0,0100 <0,0100 0,0300 1 0
endrin ug/l <0,010 <0,010 <0,010 1 0
sodík mg/l 1,97 1,97 1,97 200,00 1 0
celk.obj.aktivita alfa Bq/l <0,04 <0,04 <0,04 0,10 1 0
smerodajná odch. alfa aktivity Bq/l 0,040 0,040 0,040 1 0
celk.obj.aktivita beta Bq/l <0,15 <0,15 <0,15 0,50 1 0
objemová aktivita Rn 222 Bq/l <1,00 <1,00 <1,00 100 1 0
smerodajná odch. beta aktivity Bq/l 0,150 0,150 0,150 1 0
smerodajná odchýlka aktiv.Rn Bq/l 1,00 1,00 1,00 1 0

Hruštín, Črchľa 483/6  ZŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 73 73 73 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 31 31 31 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 2,66 2,66 2,66 50,00 1 0
Dusitany mg/l 0,013 0,013 0,013 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 3,1 3,1 3,1 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,93 7,93 7,93 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,2 14,2 14,2 12,0 1 1
zákal FNU 0,32 0,32 0,32 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,014 0,014 0,014 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 16,10 16,10 16,10 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l <0,03 <0,03 <0,03 0,30 1 0

Hruštín, SUPERMARKET Jednota - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

acetochlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desisopropyl-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
bentazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
clopyralid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
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chloridazón-metyl-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón-desmetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
pethoxamid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prochloraz ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
protiokonazol ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
quinmerac ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
simazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
tetrachlóretén a trichlóretén ug/l <2,0 <2,0 <2,0 10,0 1 0
chloroform mg/l <0,002 <0,002 <0,002 1 0
benzo(a)pyrén ug/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0100 1 0
brómdichlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
dibrómchlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
hexachlórbenzén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
ametrín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
fenuron ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
hexazinón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
chlórmekvát ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
metolachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
oxadixyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
propazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
Kyselina chlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina brómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dibrómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyseliny halooctové µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina trichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 12 45 29 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 8 19 14 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
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Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 2 2 10 2 0
Dusičnany mg/l 5,01 5,46 5,24 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
fluoridy mg/l <0,050 <0,050 <0,050 1,50 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l <0,5 <0,5 <0,5 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
chloridy mg/l 2,19 2,19 2,19 250 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 7,93 7,97 7,95 6,50 9,50 2 0
sírany mg/l 18,5 18,5 18,5 250 1 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 12,2 16,2 14,2 12,0 2 2
Teplota vzduchu °C 7,5 7,5 7,5 1 0
zákal FNU 0,16 0,40 0,28 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 23,8 24,5 24,2 125,0 2 0
horčík mg/l 10,5 10,5 10,5 30,0 1 0
Vápnik mg/l 45,1 45,1 45,1 30,0 1 0
Vápnik a horčík mmol/l 1,55 1,55 1,55 1,10 5,00 1 0
Voľný chlór mg/l 0,06 0,26 0,16 0,30 2 0
trihalometany spolu ug/l <0,002 <0,002 <0,002 100,000 1 0
antimón ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
arzén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
draslík mg/l 0,9 0,9 0,9 1,0 10,0 1 1
bór mg/l <0,01 <0,01 <0,01 2 1 0
bromičnany ug/l <2,5 <2,5 <2,5 10,0 1 0
chlorečnany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,25 1 0
chróm ug/l <1,000 <1,000 <1,000 50,000 1 0
kadmium ug/l <0,300 <0,300 <0,300 5,000 1 0
kyanidy ug/l <5,000 <5,000 <5,000 50,000 1 0
meď mg/l <0,020 <0,020 <0,020 2,000 1 0
nikel ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
olovo ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
ortuť ug/l <0,20 <0,20 <0,20 1,00 1 0
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selén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
benzén ug/l <0,25 <0,25 <0,25 1,00 1 0
chlórbenzén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
dichlórbenzény ug/l <0,025 <0,025 <0,025 0,300 1 0
1,2 dichloretán ug/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Celkový organický uhlík mg/l 0,19 0,19 0,19 3,00 1 0
pesticídy spolu ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,50 1 0
simazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
propazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prometryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
PAU ug/l <0,0300 <0,0300 <0,0300 0,1000 1 0
lindan ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
metoxychlór ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
benzo(b)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(k)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(g,h,i)perylén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
tetrachlóretén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 40,00 1 0
trichlóretén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
bromoform ug/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
chloritany mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,250 1 0
aldrin ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1 0
heptachlór uq/l <0,0100 <0,0100 <0,0100 0,0300 1 0
endrin ug/l <0,010 <0,010 <0,010 1 0
sodík mg/l 3,69 3,69 3,69 200,00 1 0
celk.obj.aktivita alfa Bq/l <0,04 <0,04 <0,04 0,10 1 0
smerodajná odch. alfa aktivity Bq/l 0,040 0,040 0,040 1 0
celk.obj.aktivita beta Bq/l <0,15 <0,15 <0,15 0,50 1 0
objemová aktivita Rn 222 Bq/l 3,70 3,70 3,70 100 1 0
smerodajná odch. beta aktivity Bq/l 0,150 0,150 0,150 1 0
smerodajná odchýlka aktiv.Rn Bq/l 1,00 1,00 1,00 1 0

Hruštín, ZŠ  - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,83 4,83 4,83 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,5 1,5 1,5 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,89 7,89 7,89 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,0 14,0 14,0 12,0 1 1
zákal FNU 0,90 0,90 0,90 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,014 0,014 0,014 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 24,2 24,2 24,2 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,05 0,05 0,05 0,30 1 0

Klin, Potraviny Jednota 3-33, predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 1 1 1 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,31 4,31 4,31 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,2 1,2 1,2 15,0 1 0
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chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,03 8,03 8,03 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,6 14,6 14,6 12,0 1 1
zákal FNU 0,43 0,43 0,43 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,028 0,028 0,028 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 27,7 27,7 27,7 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,16 0,16 0,16 0,30 1 0

Klin, ZŠ s MŠ - kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 3 3 3 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,30 4,30 4,30 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 2,1 2,1 2,1 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,05 8,05 8,05 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 11,4 11,4 11,4 12,0 1 0
zákal FNU 0,65 0,65 0,65 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,026 0,026 0,026 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 31,6 31,6 31,6 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,09 0,09 0,09 0,30 1 0
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Lokca, ZŠ s MŠ - kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 39 39 39 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 17 17 17 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 5,17 5,17 5,17 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,7 0,7 0,7 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,05 8,05 8,05 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,1 12,1 12,1 12,0 1 1
zákal FNU 0,69 0,69 0,69 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 22,4 22,4 22,4 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,12 0,12 0,12 0,30 1 0

Lomná, ZŠ s MŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 112 112 112 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 50 50 50 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
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Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 2,67 2,67 2,67 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,5 0,5 0,5 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,04 8,04 8,04 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 15,6 15,6 15,6 12,0 1 1
zákal FNU 1,80 1,80 1,80 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 29,4 29,4 29,4 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,18 0,18 0,18 0,30 1 0

Mútne, ZŠ s MŠ - kuchyňa 

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 98 98 98 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 42 42 42 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 1,80 1,80 1,80 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,021 0,021 0,021 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 3,5 3,5 3,5 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,58 7,58 7,58 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,9 13,9 13,9 12,0 1 1
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zákal FNU 0,45 0,45 0,45 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,024 0,024 0,024 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 6,30 6,30 6,30 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,04 0,04 0,04 0,30 1 0

Námestovo, Brehy MŠ SLNIEČKO - kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 3 3 3 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,41 4,41 4,41 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 2,1 2,1 2,1 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,07 8,07 8,07 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,0 12,0 12,0 12,0 1 0
zákal FNU 0,42 0,42 0,42 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,041 0,041 0,041 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 32,6 32,6 32,6 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,09 0,09 0,09 0,30 1 0

Námestovo, Bufet Magura

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 1 1 1 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,24 4,24 4,24 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,8 0,8 0,8 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,13 8,13 8,13 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 10,0 10,0 10,0 12,0 1 0
zákal FNU 0,22 0,22 0,22 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,017 0,017 0,017 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 31,6 31,6 31,6 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,14 0,14 0,14 0,30 1 0

Námestovo, ČOV - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 38 38 38 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 14 14 14 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,26 4,26 4,26 50,00 1 0
Dusitany mg/l 0,018 0,018 0,018 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,9 0,9 0,9 15,0 1 0
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chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,09 8,09 8,09 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,3 14,3 14,3 12,0 1 1
zákal FNU 0,41 0,41 0,41 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 28,7 28,7 28,7 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,14 0,14 0,14 0,30 1 0

Námestovo, ESTETIKA zubná klinika - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 11 11 11 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 4 4 4 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 3 3 3 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,69 4,69 4,69 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 2,2 2,2 2,2 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,14 8,14 8,14 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 9,3 9,3 9,3 12,0 1 0
zákal FNU 0,33 0,33 0,33 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,019 0,019 0,019 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 30,9 30,9 30,9 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,12 0,12 0,12 0,30 1 0
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Novoť - colnica, bar

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 100 100 100 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 44 44 44 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 8,04 8,04 8,04 50,00 1 0
Dusitany mg/l 0,007 0,007 0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,041 0,041 0,041 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 11,7 11,7 11,7 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l 0,87 0,87 0,87 3,00 1 0
Mangán ug/l 15 15 15 50 1 0
Reakcia vody - 7,99 7,99 7,99 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,1 12,1 12,1 12,0 1 1
zákal FNU 1,70 1,70 1,70 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,010 0,010 0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 26,0 26,0 26,0 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,03 0,03 0,03 0,30 1 0

Novoť, SUPERMARKET Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 77 77 77 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 33 33 33 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
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Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 6,29 6,29 6,29 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,017 0,017 0,017 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l 0,018 0,018 0,018 0,500 1 0
Farba mgPt/l 3,4 3,4 3,4 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,75 7,75 7,75 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,2 14,2 14,2 12,0 1 1
zákal FNU 0,62 0,62 0,62 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,042 0,042 0,042 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 27,3 27,3 27,3 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,05 0,05 0,05 0,30 1 0

Novoť, ZŠ s MŠ - kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 105 105 105 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 47 47 47 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 6,23 6,23 6,23 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,012 0,012 0,012 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 3,3 3,3 3,3 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,88 7,88 7,88 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 14,6 14,6 14,6 12,0 1 1
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zákal FNU 0,68 0,68 0,68 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,019 0,019 0,019 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 23,2 23,2 23,2 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,06 0,06 0,06 0,30 1 0

Oravská Jasenica, SUPERMARKET Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,47 4,47 4,47 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,022 0,022 0,022 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l 0,018 0,018 0,018 0,500 1 0
Farba mgPt/l 2,1 2,1 2,1 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,05 8,05 8,05 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,7 12,7 12,7 12,0 1 1
zákal FNU 0,35 0,35 0,35 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,046 0,046 0,046 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 33,1 33,1 33,1 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,04 0,04 0,04 0,30 1 0

Oravská Jasenica, ZŠ s MŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

acetochlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
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alachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desisopropyl-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
bentazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
clopyralid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-metyl-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón-desmetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
pethoxamid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prochloraz ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
protiokonazol ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
quinmerac ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
simazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
tetrachlóretén a trichlóretén ug/l <2,0 <2,0 <2,0 10,0 1 0
chloroform mg/l <0,002 <0,002 <0,002 1 0
benzo(a)pyrén ug/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0100 1 0
brómdichlórmetán mg/l 0,001 0,001 0,001 1 0
dibrómchlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
hexachlórbenzén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
ametrín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
fenuron ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
hexazinón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
chlórmekvát ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
metolachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
oxadixyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
propazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
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Kyselina chlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina brómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dibrómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyseliny halooctové µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina trichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,57 4,57 4,57 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
fluoridy mg/l <0,050 <0,050 <0,050 1,50 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,3 1,3 1,3 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
chloridy mg/l 2,12 2,12 2,12 250 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,05 8,05 8,05 6,50 9,50 1 0
sírany mg/l 53,5 53,5 53,5 250 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,2 13,2 13,2 12,0 1 1
Teplota vzduchu °C 5,9 5,9 5,9 1 0
zákal FNU 0,20 0,20 0,20 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,033 0,033 0,033 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 27,1 27,1 27,1 125,0 1 0
horčík mg/l 16,3 16,3 16,3 30,0 1 0
Vápnik mg/l 44,7 44,7 44,7 30,0 1 0
Vápnik a horčík mmol/l 1,78 1,78 1,78 1,10 5,00 1 0
Voľný chlór mg/l 0,11 0,11 0,11 0,30 1 0
trihalometany spolu ug/l 0,001 0,001 0,001 100,000 1 0
antimón ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
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arzén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
draslík mg/l 0,8 0,8 0,8 1,0 10,0 1 1
bór mg/l <0,01 <0,01 <0,01 2 1 0
bromičnany ug/l <2,5 <2,5 <2,5 10,0 1 0
chlorečnany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,25 1 0
chróm ug/l <1,000 <1,000 <1,000 50,000 1 0
kadmium ug/l <0,300 <0,300 <0,300 5,000 1 0
kyanidy ug/l 5,000 5,000 5,000 50,000 1 0
meď mg/l <0,020 <0,020 <0,020 2,000 1 0
nikel ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
olovo ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
ortuť ug/l <0,20 <0,20 <0,20 1,00 1 0
selén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
benzén ug/l <0,25 <0,25 <0,25 1,00 1 0
chlórbenzén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
dichlórbenzény ug/l <0,025 <0,025 <0,025 0,300 1 0
1,2 dichloretán ug/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Celkový organický uhlík mg/l 0,42 0,42 0,42 3,00 1 0
pesticídy spolu ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,50 1 0
simazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
propazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prometryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
PAU ug/l <0,0300 <0,0300 <0,0300 0,1000 1 0
lindan ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
metoxychlór ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
benzo(b)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(k)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(g,h,i)perylén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
tetrachlóretén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 40,00 1 0
trichlóretén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
bromoform ug/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
chloritany mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,250 1 0
aldrin ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1 0
heptachlór uq/l <0,0100 <0,0100 <0,0100 0,0300 1 0
endrin ug/l <0,010 <0,010 <0,010 1 0
sodík mg/l 1,19 1,19 1,19 200,00 1 0
celk.obj.aktivita alfa Bq/l 0,06 0,06 0,06 0,10 1 0
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smerodajná odch. alfa aktivity Bq/l 0,040 0,040 0,040 1 0
celk.obj.aktivita beta Bq/l <0,15 <0,15 <0,15 0,50 1 0
objemová aktivita Rn 222 Bq/l 3,15 3,15 3,15 100 1 0
smerodajná odch. beta aktivity Bq/l 0,150 0,150 0,150 1 0
smerodajná odchýlka aktiv.Rn Bq/l 1,00 1,00 1,00 1 0

Oravská Lesná, Dom kultúry a služieb - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 1 1 1 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 3,27 3,27 3,27 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,018 0,018 0,018 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 12,0 12,0 12,0 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,90 7,90 7,90 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,7 13,7 13,7 12,0 1 1
zákal FNU 0,71 0,71 0,71 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,059 0,059 0,059 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 17,30 17,30 17,30 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,09 0,09 0,09 0,30 1 0

Oravská Polhora, 123 Potraviny Jednota - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 7 17 12 200 2 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 3 6 5 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 2 2 10 2 0
Dusičnany mg/l 2,93 3,79 3,36 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l 0,5 2,1 1,3 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 7,91 7,93 7,92 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 7,7 13,4 10,6 12,0 2 1
zákal FNU 0,19 0,60 0,40 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 28,8 33,1 31,0 125,0 2 0
Voľný chlór mg/l 0,15 0,29 0,22 0,30 2 0

Oravská Polhora, čerpacia stanica - odber

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 13 23 18 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 5 11 8 50 2 0
Dusičnany mg/l 2,78 3,28 3,03 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l 1,7 2,1 1,9 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 7,86 7,95 7,91 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 8,2 9,7 9,0 12,0 2 0
zákal FNU 0,52 0,55 0,54 5,00 2 0
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Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l <0,010 0,014 0,012 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 30,2 33,8 32,0 125,0 2 0
kys.neutr.kap.do pH=4,5 mmol/l 3,28 3,37 3,33 2 0
Voľný chlór mg/l 0,07 0,17 0,12 0,30 2 0

Oravská Priehrada, Reštaurácia ESCALE - bar

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 3 2 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 2 1 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 2 0
Dusičnany mg/l 4,19 4,46 4,33 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 0,016 0,013 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l <0,5 1,5 1,0 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 8,04 8,09 8,07 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 9,6 12,6 11,1 12,0 2 1
zákal FNU 0,14 0,22 0,18 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l 0,014 0,039 0,027 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 28,0 33,4 30,7 125,0 2 0
Voľný chlór mg/l 0,15 0,19 0,17 0,30 2 0

Sihelné, Cirkevná ZŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,50 4,50 4,50 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,2 1,2 1,2 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,89 7,89 7,89 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,1 13,1 13,1 12,0 1 1
zákal FNU 0,32 0,32 0,32 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,014 0,014 0,014 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 21,1 21,1 21,1 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,28 0,28 0,28 0,30 1 0

Sihelné, Potraviny Jednota - kancelária

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 7 13 10 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 3 5 4 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 2 2 10 2 0
Dusičnany mg/l 3,31 3,49 3,40 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 0,021 0,014 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 0,024 0,017 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l 1,4 2,4 1,9 15,0 2 0
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chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 7,68 7,86 7,77 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 10,1 13,8 12,0 12,0 2 1
zákal FNU 0,56 0,59 0,58 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l <0,010 0,023 0,017 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 16,00 21,2 18,60 125,0 2 0
Voľný chlór mg/l 0,20 0,28 0,24 0,30 2 0

Slanická Osada, Hotel SLANICA - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,46 4,46 4,46 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,3 1,3 1,3 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,13 8,13 8,13 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 9,3 9,3 9,3 12,0 1 0
zákal FNU 0,43 0,43 0,43 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,027 0,027 0,027 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 32,7 32,7 32,7 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,15 0,15 0,15 0,30 1 0
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Ťapešovo, MŠ kuchyňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 3,61 3,61 3,61 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,7 0,7 0,7 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,00 8,00 8,00 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 8,2 8,2 8,2 12,0 1 0
zákal FNU 0,31 0,31 0,31 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 25,8 25,8 25,8 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,26 0,26 0,26 0,30 1 0

Ťapešovo, Obecný úrad - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 6 6 6 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 3 3 3 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
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Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 5,07 5,07 5,07 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - 0,014 0,014 0,014 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,9 1,9 1,9 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,92 7,92 7,92 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 10,2 10,2 10,2 12,0 1 0
zákal FNU 0,37 0,37 0,37 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 25,0 25,0 25,0 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,21 0,21 0,21 0,30 1 0

Vaňovka, Potraviny Jednota - kancelária

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 11 6 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 6 3 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 3 2 10 2 0
Dusičnany mg/l 4,43 5,01 4,72 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l <0,5 0,5 0,5 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 8,04 8,07 8,06 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 13,2 16,3 14,8 12,0 2 2
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zákal FNU 0,19 0,23 0,21 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 24,5 28,1 26,3 125,0 2 0
Voľný chlór mg/l 0,11 0,19 0,15 0,30 2 0

Vasiľov, Potraviny Jednota - kancelária

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

acetochlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
acetochlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
alachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín-desisopropyl-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
bentazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
clopyralid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
dimetachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
chloridazón-metyl-desfenyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
izoproturón-desmetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metazachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór ESA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
metolachlór OA ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
pethoxamid ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prochloraz ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
protiokonazol ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
quinmerac ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
simazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
tetrachlóretén a trichlóretén ug/l <2,0 <2,0 <2,0 10,0 1 0
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chloroform mg/l <0,002 <0,002 <0,002 1 0
benzo(a)pyrén ug/l <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,0100 1 0
brómdichlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
dibrómchlórmetán mg/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
hexachlórbenzén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
ametrín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
fenuron ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
hexazinón ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
chlórmekvát ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
metolachlór ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
oxadixyl ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
propazín-2-hydroxy ug/l <0,02 <0,02 <0,02 1 0
Kyselina chlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina brómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dibrómoctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyseliny halooctové µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina dichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Kyselina trichlóroctová µg/l <5,00 <5,00 <5,00 1 0
Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 2 6 4 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 1 1 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 2 0
Dusičnany mg/l 2,88 3,88 3,38 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 2 0
fluoridy mg/l <0,050 <0,050 <0,050 1,50 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l 0,6 0,7 0,7 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
chloridy mg/l 2,25 2,25 2,25 250 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 2 0
Reakcia vody - 7,97 8,02 8,00 6,50 9,50 2 0
sírany mg/l 18,2 18,2 18,2 250 1 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
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Teplota vody °C 12,7 15,9 14,3 12,0 2 2
Teplota vzduchu °C 6,4 6,4 6,4 1 0
zákal FNU 0,16 0,32 0,24 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l 0,013 0,024 0,019 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 25,2 25,5 25,4 125,0 2 0
horčík mg/l 9,48 9,48 9,48 30,0 1 0
Vápnik mg/l 51,1 51,1 51,1 30,0 1 0
Vápnik a horčík mmol/l 1,66 1,66 1,66 1,10 5,00 1 0
Voľný chlór mg/l 0,16 0,19 0,18 0,30 2 0
trihalometany spolu ug/l <0,002 <0,002 <0,002 100,000 1 0
antimón ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
arzén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
draslík mg/l 0,9 0,9 0,9 1,0 10,0 1 1
bór mg/l <0,01 <0,01 <0,01 2 1 0
bromičnany ug/l <2,5 <2,5 <2,5 10,0 1 0
chlorečnany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,25 1 0
chróm ug/l <1,000 <1,000 <1,000 50,000 1 0
kadmium ug/l <0,300 <0,300 <0,300 5,000 1 0
kyanidy ug/l <5,000 <5,000 <5,000 50,000 1 0
meď mg/l <0,020 <0,020 <0,020 2,000 1 0
nikel ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
olovo ug/l <1,000 <1,000 <1,000 10,000 1 0
ortuť ug/l <0,20 <0,20 <0,20 1,00 1 0
selén ug/l <1,000 <1,000 <1,000 20,000 1 0
benzén ug/l <0,25 <0,25 <0,25 1,00 1 0
chlórbenzén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
dichlórbenzény ug/l <0,025 <0,025 <0,025 0,300 1 0
1,2 dichloretán ug/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Celkový organický uhlík mg/l 0,25 0,25 0,25 3,00 1 0
pesticídy spolu ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,50 1 0
simazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
atrazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
propazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutylazín ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
prometryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
terbutryn ug/l <0,02 <0,02 <0,02 0,10 1 0
PAU ug/l <0,0300 <0,0300 <0,0300 0,1000 1 0
lindan ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
metoxychlór ug/l <0,01 <0,01 <0,01 1 0
benzo(b)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
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benzo(k)fluorantén ug/l <0,005 <0,005 <0,005 0,100 1 0
benzo(g,h,i)perylén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l <0,010 <0,010 <0,010 0,100 1 0
tetrachlóretén ug/l <0,01 <0,01 <0,01 40,00 1 0
trichlóretén ug/l <1,00 <1,00 <1,00 10,00 1 0
bromoform ug/l <0,001 <0,001 <0,001 1 0
chloritany mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,250 1 0
aldrin ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1 0
heptachlór uq/l <0,0100 <0,0100 <0,0100 0,0300 1 0
endrin ug/l <0,010 <0,010 <0,010 1 0
sodík mg/l 2,62 2,62 2,62 200,00 1 0
celk.obj.aktivita alfa Bq/l <0,04 <0,04 <0,04 0,10 1 0
smerodajná odch. alfa aktivity Bq/l 0,040 0,040 0,040 1 0
celk.obj.aktivita beta Bq/l <0,15 <0,15 <0,15 0,50 1 0
objemová aktivita Rn 222 Bq/l 1,42 1,42 1,42 100 1 0
smerodajná odch. beta aktivity Bq/l 0,150 0,150 0,150 1 0
smerodajná odchýlka aktiv.Rn Bq/l 1,00 1,00 1,00 1 0

Vasiľov, ZŠ s MŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 10 10 10 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 5 5 5 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 3,27 3,27 3,27 50,00 1 0
Dusitany mg/l 0,012 0,012 0,012 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 0,6 0,6 0,6 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 7,94 7,94 7,94 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 13,3 13,3 13,3 12,0 1 1
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zákal FNU 0,37 0,37 0,37 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 25,5 25,5 25,5 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,15 0,15 0,15 0,30 1 0

Vavrečka, Obecný úrad - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 7 69 38 200 2 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 3 30 17 50 2 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 2 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 2 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 2 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 2 2 10 2 0
Dusičnany mg/l 3,99 4,37 4,18 50,00 2 0
Dusitany mg/l <0,007 0,008 0,008 0,500 2 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 0,020 0,015 0,080 2 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 2 0
Farba mgPt/l 2,1 12,6 7,4 15,0 2 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 2 0
Mangán ug/l <10 33 22 50 2 0
Reakcia vody - 7,86 8,03 7,95 6,50 9,50 2 0
chuť - 0 0 0 0 2 0
Teplota vody °C 13,8 16,2 15,0 12,0 2 2
zákal FNU 0,48 1,26 0,87 5,00 2 0
Pach - 0 0 0 1 2 0
Železo mg/l 0,041 0,131 0,086 0,200 2 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 27,4 28,7 28,1 125,0 2 0
Voľný chlór mg/l 0,04 0,17 0,11 0,30 2 0

Vavrečka, Potraviny Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 200 1 0
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Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 3,74 3,74 3,74 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 1,6 1,6 1,6 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,03 8,03 8,03 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 9,9 9,9 9,9 12,0 1 0
zákal FNU 0,47 0,47 0,47 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,047 0,047 0,047 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 33,1 33,1 33,1 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,06 0,06 0,06 0,30 1 0

Zubrohlava, Potraviny Jednota - predajňa

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 5 5 5 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 2 2 2 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 2 2 2 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,59 4,59 4,59 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 7,9 7,9 7,9 15,0 1 0
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chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,01 8,01 8,01 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 12,4 12,4 12,4 12,0 1 1
zákal FNU 0,79 0,79 0,79 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,093 0,093 0,093 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 30,4 30,4 30,4 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,09 0,09 0,09 0,30 1 0

Zubrohlava, ZŠ s MŠ - umyváreň

Názov ukazovateľa Mer. jed. Min. Max. Priem. Min. limit Max. limit Poč.cel. Poč.záv.

Escherichia coli KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Koliformné baktérie KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Črevné enterokoky KTJ v 100 ml 0 0 0 0 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C KTJ v 1 ml 1 1 1 200 1 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C KTJ v 1 ml 0 0 0 50 1 0
Živé organizmy jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mikromycéty jedince/ml 0 0 0 0 1 0
Mŕtve organizmy jedince/ml 0 0 0 30 1 0
Železité a mangánové baktérie pokryv.p. v % 0 0 0 10 1 0
Abioseston pokryv.p. v % 1 1 1 10 1 0
Dusičnany mg/l 4,25 4,25 4,25 50,00 1 0
Dusitany mg/l <0,007 <0,007 <0,007 0,500 1 0
Absorbancia (254nm,1 cm) - <0,010 <0,010 <0,010 0,080 1 0
Amónne ióny mg/l <0,012 <0,012 <0,012 0,500 1 0
Farba mgPt/l 4,5 4,5 4,5 15,0 1 0
chem.spot.kyslíka manganist. mg/l <0,50 <0,50 <0,50 3,00 1 0
Mangán ug/l <10 <10 <10 50 1 0
Reakcia vody - 8,02 8,02 8,02 6,50 9,50 1 0
chuť - 0 0 0 0 1 0
Teplota vody °C 11,6 11,6 11,6 12,0 1 0
zákal FNU 0,45 0,45 0,45 5,00 1 0
Pach - 0 0 0 1 1 0
Železo mg/l 0,093 0,093 0,093 0,200 1 0
Vodivosť mS/m pri 20 °C 32,8 32,8 32,8 125,0 1 0
Voľný chlór mg/l 0,11 0,11 0,11 0,30 1 0
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